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Air merupakan kebutuhan penting untuk semua makhluk hidup di bumi. Untuk kegiatan industri air 
memiliki peran penting untuk kegiatan produksi dan non produksi. Penggunaan air pada salah satu perusahaan 
kertas di Karawang  diperlukan sekitar 7000 m3 per harinya. Sehingga perusahaan tersebut dituntut memiliki 
instalasi pengolahan air untuk memenuhi kebutuhan air produksi dan non produksi. Fungsi instalasi 
pengolahan air baku (Raw water Treatment) di perusahaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan kualitas air 
yang baik dari sumber airnya yaitu air sungai citarum. Maka diperlukan analisis kondisi air terlebih dahulu 
dengan cara Jar test. Dengan Jar test maka dapat ditentukan dosis optimum dalam penambahan larutan 
koagulan dan flokulan. Selain itu jar test dengan penambahan flokulan dan koagulan juga dapat menurunkan 
kadar pH dan turibidity air baku. Dari hasil uji statistika menggunakan paired sampel test kadar pH dan 
Turbidity memiliki perubahan yang sigifikat dengan nilai (Sig.) < 0,05 maka H0 ditolak. Metode penambahan 
flokulan dan koagulan dengan metode Jar Test ini dapat menurukan kadar pH 10% dan Turbidity 95%. 
 
Kata kunci: Air Baku; Instalasi Pengolahan Air Baku; Jar Test. 
 
PENDAHULUAN 
Pada era modern ini dengan bertambahnya jumlah populasi manusia dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Maka 
dengan berbagai macam teknologi untuk memenuhi kebutuhan tersebut Salah satu kebutuhan manusia yang 
paling penting adalah air.  Air merupakan kebutuhan penting untuk semua makhluk hidup di bumi. Air memiliki 
peran penting dalam kegiatan industri baik itu untuk produksi dan non produksi. Untuk itu diperlukan 
penyediaan air bersih yang memenuhi standar perusahaan secara kuantitas harus memenuhi kebutuhan industri 
sehingga proses produksi tersebut dapat berjalan dengan baik (Sutrisno, 2010). 
Perusahaan yang akan diamati adalah perusahaan memproduksi cigaratte paper dimana pada proses 
produksinya memerlukan air sekitar 7000 m3 per harinya. Oleh karna itu perusahaan tersebut membangun 
instalasi pengolahan air untuk memenuhi kebutuhan air. Instalasi Pengolahan Air (Water Treatment 
Plant) adalah suatu fasilitas untuk mengolah air baku menjadi air yang terstandar dari perusahaan untuk 
produksi dan non produksi. Rangkaian instalasi tersebut dirancang untuk mempermudah proses penjernihan air 
dalam mengaplikasikan teknik pengolahan air sehingga hasil pengolahan  air dapat dimaksimalkan dan kualitas 
air pun  dapat terjaga secara menyeluruh untuk kebutuhan produksi dan non produksi.  
Water treatment plant di perusahaan tersebut terdiri dari Raw Water Treatment dan Waste Water 
Treatment. Pengamatan yang dilakukan adalah Raw water treatment. Raw water treatment ialah proses untuk 
penjernihan air sungai citarum dan air effluent untuk mengurangi tingkat turbidity yang tinggi. Sehingga 
diperlukan suatu proses penambahan  kimia yaitu larutan koagulan dan foakulan. Kedua larutan ini berfungsi 
untuk menangkap flok-flok hingga menggumpal. Lalu akan ada proses sedimentasi di bak penyimpanan 
sebelum masuk ke filterisasi. Filterisasi yang digunakan yaitu sand filter dan carbon filter. Keduanya untuk 
menghilangkan kotoran, warna, dan bakteri. 
Standar kualitas air yang sebaiknya masuk ke instalasi pengolahan air baku (Raw Water Tretment) adalah 
dengan kadar pH (6.5~7.5), Turbidity (< 1.5 NTU), Conductifity (< 350), dan free chlorine (0.1~0.3). Sumber 
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air baku yang digunakan berasal dari air sungai citarum dan air hasil olahan di instalasi pengolahan air limbah 
yang disebut air effluent. Oleh karena itu harus menganalisis kondisi air terlebih dahulu dengan cara metode Jar 
test. Jar test adalah pengambilan sempel untuk percobaan yang berfungsi untuk menentukan dosis optimum 





Lokasi Penelitian  
Penelitian ini akan dilakukan penentuan dosis optimum larutan koagulan dan flokulan dengan menggunakan 
metode Jar Test pada instalasi pengolahan air baku di Perusahaan kertas yang berlokasi di Kabupaten Karawang 
Jawa Barat. Hal yang terkait dengan penelitian ini adalah mengenai kualitas air baku yang diterima oleh instalasi 
pengolahan air baku.  
Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari water 
treatment plant di salah satu perusahaan kertas di Kabupaten Karawang. Data yang diperoleh terdiri 
dari data pH dan Turbidity sebelum dan setelah pengujian jar test. 
Metode Pengujian Jar Test 
Bahan yang digunakan pada penelitian ini meliputi sampel air baku, bahan flokulan dan koagulan (alum dan 
EA608), aquadest. Sedangkan peralatan yang digunakan meliputi pH meter, turbidity meter, beaker glass, 
magnetic stirrer, plate stirrer, pipet ukur dan gelas ukur. 
Metode pengujian jar test pada air baku dilakukan dengan memasukan air sungai citarum sebanyak 
2000mL dan air bak wyne 500mL kemudian diaduk. Bagi campuran air baku tersebut kedalam masing-masing 
500mL beaker glass. Letakan beaker gelas ke alat jar test, ukur pH dan turbidity sebelum dimulai jar test. 
Tambahkan sejumlah larutan koagulan dengan konsentrasi 5% dengan ppm masing-masing 60, 65, 70,75 dan 80 
mengikuti persamaan berikut ini: 
Jumlah larutan koagulan :                   …(1) 
Setelah ditambahkan larutan koagulan aduk dengan kecepatan 140 rpm selama 1 menit. Kemudian tambahkan 
sejumlah larutan flokulan dengan konsentrasi 0,0714% dengan ppm yang sama 0,8 mengikuti persamaan berikut 
ini: 
Jumlah larutan flokulan :                    …(2) 
Larutan yang telah ditambahkan flokulan diaduk dengan kecepatan 40 rpm selama 10 menit. Lalu diamkan 
selama 5 menit dan ambil sebanyak 10 mL pindahkan ke beaker gelas 50 mL. Kemudian lakukan pengukuran 
turbidity menggunakan turbidity meter. Selanjutnya setelah didiamkan 15 menit lakukan kembali pengukuran 
nilai turbidity pada 10 mL air baku tersebut. Ukur nilai pH setiap sempel air, catat hasil pH yang diperoleh 
setelah dilakukan jar test. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Tingkat keasaman (pH) air baku 
Penambahan zat kimia flokulan dan koagulan pada air baku yang digunakan pada salah satu perusahaan kertas 
di kabupaten Karawang dapat mengakibatkan penurunan kadar keasaman air baku tersebut. Dengan melihat 
grafik pada gambar 1 menunjukan bahwa proses penambahan flokulan koagulan ini dapat menurunkan pH dari 
sebelum diangka  7,5 menjadi  6,5. Nilai akhir dari pH air baku setelah proses jar test ini telah susuai dengan 
standar baku mutu air (husaini, 2018). Nilai pH akhir setelah proses jar test menunjukan pH yang netral 
sehingga diharapkan tidak merusak lingkungan ataupun mengganggu untuk proses produksi selanjutnya. Dan 
juga nilai ini juga telah memenuhi standar baku mutu pH di perusahaan tersebut untuk diproses lebih lanjut yaitu 
pH (6.5~7.5). 
Data hasil pengujian pH sebelum dan sesudah jar test dilakukan pengujian statistic dengan paired sampel 
test. Dari hasil uji statistika menggunakan paired sampel test pada tabel 1 bahwa kadar pH memiliki perubahan 
yang sigifikat dengan nilai (Sig.) < 0,05 maka H0 ditolak. Artiya terdapat pengaruh yang signifikat dari Jar test 
terdapat perubahan kadar pH. Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, maka dapat disimpulkan, Jar test 
memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan kadar pH. Terlihat pada gambar 1 ada nya penurunan 
kadar pH hingga 10%. 
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1.00009 1.27569 17.349 18 .000 
 
 
Gambar 1. Perubahan pH pada penambahan flokulan dan koagulan 
 
Turbidity air baku 
Salah satu parameter kualitas air ditentukan dari nilai kekeruhan air (turbidity). Penambahan flokulan dan 
koagulan disini berfungsi untuk memperbaiki kualitas airagar nilai turbidity nya menurun dan sesuai dengan 
nilai standar mutu air baku di perusahaan tersebut yaitu < 1,5 NTU. Zat flokulan dan koagulan yang digunakan 
mampu menurunkan turbidity air baku (sungai citarum) dari semula mencapai 469 NTU menjadi 3,68NTU 
(efisiensi penurunan 95%). Keefektifan flokulan dan koagulan ini diakibatkan oleh kemampuan ion bermuatan 
positif yang dapat menarik partikel-partikel koloid bermuatan negatif yang terjadi pada rentang pH 5 hingga 8 
(Mose, 2014).  
 
 
Gambar 2. Perubahan turbidity pada penambahan flokulan dan koagulan 
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Dengan melihat grafik pada gambar 2 menunjukan bahwa proses penambahan flokulan koagulan ini dapat 
menurunkan nilai turbidity mencapai 95%. Nilai akhir dari turbidity air baku setelah proses jar test ini telah 
susuai dengan standar baku mutu air (Husaini, 2018). Semakin rendah nilai turbidity  air maka semakin jernih 
air tersebut sehingga siap digunakan untuk proses produksi selanjutnya.  
 
Dari data yang diperoleh selama penelitian dilakukan pengolahan data menggunakan metode paired 
samples test. Diketahui nilai t hitung kadar turbidity adalah 3.649 dengan probablitas (Sig.) 0,002 yang 
ditunjukkan pada Tabel 2. Adapun ketentuan pengambilan keputusan didasarkan pada beberapa ketentuan 
sebagai berikut (Santoso, 1999): 
H0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikat dari Jar test terdapat perubahan NTU Turbidity. 
H1 = Terdapat pengaruh yang signifikat dari Jar test terdapat perubahan NTU Turbidity. 
Kriteria keputusan: 
(a) Terima H0 jika nilai probabilitas (Sig.) > 0.05 
(b) Tolak H0 jika nilai probabilitas (Sig.) < 0.05 
Nilai (Sig.) 0,002 < 0,05 maka H0 ditolak. Artiya terdapat pengaruh yang signifikat dari Jar test terdapat 
perubahan NTU Turbidity. Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, maka dapat disimpulkan, Jar test 
memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan NTU Turbidity. Terlihat pada Gambar 2 adanya 
penurunan yang sangat signifikat dalam nilai kekeruhan air hingga 95%. 
 


























3.649 18 .002 
 
 
Conductivity air baku 
Selain pengamatan terhadap nilai pH dan turbidity air baku sebelum dan sesudah penambahan flokulan dan 
koagulan dengan metode jar test, juga dilakukan pengamatan terhadap konduktivitas air baku tersebut. Dari 
pengamatan data yang diperoleh yang ditunjukan pada gambar 3, didapatkan bahwa penambahan flokulan dan 
koagulan tidak mempengaruhi secara signifikan pada besaran nilai konduktivitas air baku tersebut.  
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-9.1541 11.7015 .257 18 .800 
 
Dari pengujian data konduktivitas sampel sebelum dan setelah jar test menggunakan metode paired 
samples test menunjukan nilai t hitung Conductifity adalah 0.257 dengan probablitas (Sig.) 0,800. Nilai (Sig.) 
0,800 > 0,05 maka Ho terima. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Jar test terdapat perubahan 
conductifty. Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, maka dapat disimpulkan, Jar test memberikan pengaruh 




Pada pengelohan air baku yang dilakukan pad salah satu perusahaan kertas di kabupaten karawang 
meliputi pengolahan secara fisik. Pengolahan fisik yang dilakukan yaitu proses pembentukan gumpalan-
gumpulan (flok-flok) sehingga akan terjadi proses pengendapan. Instalasi pengolahan air baku terdiri dari proses 
koagulasi, flokulasi, sedimentasi, sand filter, dan carbon filter lalu ke bak Fresh Water. Agar mendapat kualitas 
air dengan baik maka dilakukan penambahan larutan koagulan dan larutan flokulan karena larutan ini dapat 
menurunkan tingkat kekeruhan air. Curah hujan yang tinggi menyebabkan waktu Jar test yang lebih lama. 
Dikarenakan air sungai citarum yang meluap tercampur dengan material lumpur, limbah, dan lain-lain. Kondisi 
ini sangat mengganggu di proses pengolahan air baku. Oleh karena itu diperlukan jar test untuk mencari titik 
optimum penggunaan bahan kimia (koagulan & flokulan) dan jumlah air sungai citarum yang akan di pakai. 
Hasil pegamatan selama kerja praktek, diketahui Jar test dapat menurukan Turbidity hingga mencapai 95% dan 
pH 10%. Hasil ini dengan menggunakan uji statistika  paired sampel test kadar pH dan Turbidity memiliki nilai 
(Sig.) 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak yang artiya terdapat pengaruh yang signifikat dari Jar test terhadap nilai pH 
dan turbidity. Namun conductifity memiliki nilai (Sig.) 0,800 > 0,05 maka Ho terima. Artinya tidak terdapat 
pengaruh yang signifikat dari Jar test terdapat perubahan conductifty. 
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